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Nummer 22-002295-PR0O1 (NW -02-A01-06-de-01)
Inhaber MARLEX d.o.o.

Kucanska ulica 24

42000 Varazdin

Kroatien
Produkt

Bezeichnung

Details

Besonderheiten

Einflugeliges Kunststofffenster

systen: MARLEX ENERGETO NEO

Abmessung (B x H) inmm 1230 x 1480; Rahmenprofile; Herstelier
aluplast Austria GmbH; wateriai Polyvinylchlorid hart (PVC-
U); Ansichtsbreite 115 mm;’ Systembautiefe 76 MmM; Filiung Dicke 50
mm; Foliung Einstand 16 MM; Aussteifungsmateriai Polyamid 6.6 mit
25% Glasfasern; Flugelrahmen; Bezeichnung 150662; Quer-
schnitt (B x D) 78 mm x 78 mm,; Blendrahmen; gezeichnung
150632; querschniit (3 x D) 73 mm X 76 mm; Verglasung; Aufau
in mm 4/20/4/18/4; warmedurchgangskoeffizient Ug in Wim#k) 0,5 (An-
gabe des Auftraggebers); Abmessung (8 x H) in mm 1000 x 1250;
Abstandhalter; ty» Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14

Ergebnis

Verklebung im Glasfalz

Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach
EN ISO 10077-1:2017-07, corrected version 2020-02

UW:

0,77 WI(m?K)

ift Rosenheim
02.04.2024
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Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH) Till Stubben, Dipl.-Ing. (FH)
Prufstellenleiter
Bauphysik

ift Rosenheim GmbH
Theedor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

Prifingenieur
Bauphysik

+ Notified Body 0757
B +49 8031 261-0 #y
& info@ift-rosenheim.de m Akkreditiertes Pritflabor
www.ift-rosenheim. de Stille BAY 18 EN ISOAEC 17028

| Grundiagen )

EN IS0 10077-1:2017-07, correc-
. ted version 2020-02

x

nde nationale Fassungen

Prifbericht: 22-002295-PR01
| (PB -02-A01-08-en-01)

Darstellung

15

. Verwendungshinweise

i Die ermittelien Ergsbnisse kén-

' nen fir den Nachweis entspre-

. chend den oben angegebenen

- Grundiagen verwendet werden.

| Gliltigkeit

| Zeitlich nicht limitiert.

: Bei der Anwendung sind die Ak-
| tualitdt der Grundlagen sowie die
i Ubereinstimmung  des  Produkis
| zu beachten.

| Die genannten Daten und Einzel-
i ergebnisse beziehen sich aus- |

. beschriebenen Probekdrper.

RBlich auf den geprifiery
A 3

i Die Prifung  ermdglicht keine
| Aussage Uber weitere leistungs- |
- und qualitétsbestimmende Eigen- |
i schaften des vorliegenden Pro-
| dukis; insbesondere Witterungs- |
cund  Alterungseinfiisse  wurden
. nicht berlicksichtigt.

| VerBffentlichungshinweise i
| Es gilt das "Merkblatt zur Benut- |
Lzung  von  ift-Prifdokumentstio-
{ nen®.

| Identitats-Check [m]

wwaw.ift-rosenheim defifi-geprueft
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Dokaz ift

Broj 22-002295-PR01 (NW-02-A01-06-de-01)
Vlasnik MARLEX d.o.o.

Kuéanska ulica 24

42000 Varazdin

Hrvatska
Proizvod Jednokrilni plasti¢ni prozor
Opis sustav MARLEX ENERGETO NEO
Specifikacije

Dimenzije (5 x V) umm 1230 x 1480; Profili okvira; Proizvoda¢ aluplast
Austria GmbH; Materijal: kruti polivinil klorid (PVC-U); vidijiva sirina
115 mm; Dubina sustava 76 mm; Debljina ispune 50 mMm; Udublienje za
punjenje 16 Mm; Materijal za ojaganje: poliamid 6.6 sa 25% staklenih
vlakana; Okvir Kkrila; oznaka 150662; Presjek (S x D) 75 mm X 78
mm; OKvir; Oznaka 150632; Presjek ($x D) 73 mm X 76 mm;
Ostakljenje; Gradnja u mm 4/20/4/18/4; Toplinska propusnost Ug u W/(m2K)
0,5 (prema specifikaciji narucitelja); Dimenzije (5 x V) umm 1000 x
1250; razmaknica; Tip: Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14

Posebnosti Lijepljenje u falcu stakla
Rezultat

Proracun koeficijenta prolaza topline prema
EN ISO 10077-1:2017-07, ispravljena verzija 2020-02

Up= 0,77 W/(m?K)

/
4
ift Rosenheim
2.4.2024.
T
[ Cxa
dipl. ing. (struéni studij) Konrad Huber dipl. ing. (strucni studij) Till Stiibben
voditelj Ispitnog centra inZenjer ispitivanja gradevinske fizike
g za gradevinsku fiziku
S
ift Rosenheim GmbH Notified Body 0757
Theodor-Gietl-Str. 7-9 Tel. +49 8031 261-0

83026 Rosenheim Mail: info@ift-rosenheim.de Akreditirani ispitni laboratorij
GERMANY Veewifi:rosenhein de m'e BAY 18 EN ISO/IEC 17025

Osnove *)
EN ISO 10077-1:2017-07,

Ispravljena verzija 2020-02

*) i odgovarajuce nacionalne verzije

(na pr. DIN EN)

Ispitno izvjescée: 22-002295-PR01
(PB -02-A01-06-en-01)

Prikaz

L JET i 4

Napomene za upotrebu

Dobiveni rezultati mogu se koristiti
za provjeru prema gore navedenim
nacelima.

Rok vazenja
Vremenski neograniceno.

Dobiveni rezultati mogu se koristiti
za provjeru prema gore navedenim
nacelima.

Navedeni podaci i pojedinacni
rezultati odnose se iskljucivo na
ispitani/opisani uzorak.

Ispitivanje ne dopusta nikakvu izjavu
0 daljnjoj ucinkovitosti i svojstvima
koja odreduju kvalitetu doti¢nog
proizvoda; posebno nisu uzeti u
obzir vremenski utjecaji i utjecaji na
starenje.

Napomene o objavljivanju

Vrijedi ,Informativni list o koristenju
dokumenata o ispitivanju ift-a" .

Za provjeru:




ZORAN DUCAKNEVIC

sudski tumaf ¥ prevoditelj za engleski i njemalki jezik LISt 4 Od 4

IVANA CANKARA 9C, 42000 VARAZDIN Broj Ov.: 293 /25
Tel.: {042} 210-405, 200-406; Mob.: 098 268-612; 698 160-1455

e-mail: prijevodi@ducakijevic.hr, www.ducakijevic.hr Datum: 23.6.2025.
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Ja, ZORAN DUCAKIJEVIC stalni sudski tumac¢ za engleski i njemacki jezik, imenovan RjeSenjem
predsjednika Zupanijskog suda u Varazdinu, broj 4 Su-174/2022-4 od 16. lipnja 2022. godine,

potvrdujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na njemackom jeziku.
Varazdin, 23.6.2025.
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